Temperguss-Anbohrschellen
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M Abgang: Innengewinde Rp 150 7/1
B max. Betriebsdruck /Temperatur: Wasser: 10 bar/&0°C,
6 bar/80°C; Druckluft: 10 bar/70"C
m Medium: Wasser: bis 25 °C; Heizungswasser: bis 90°C, dlfreie
Druckluft
m Einsatzbareich: Die Anbohrachellen gignen gich zur nachtrigli-
chen Herstellung eines Abzweigs.
Montagevorgang:
1. Rohr &) an der gewiinschten Anbohrstelle reinigen.
2. Dichtmanschette (2) um das Rohr (5) legen.
3. Dichtmanschette (2) so drehen, dass das vorgefertigte Loch in
der Dichirmanschetts an der Anbohrstels platziert ist.
4. Oberteil (1) 20 auf die Manschatte (2) figen, dass sich der
Abgang mit dem Loch in der Manschette (2) deckt
5. Unterteil (3) um die Manschette (2) legen.
6. Inbusechrauben (4) einschrauben.
7. Inbusschrauben (4) mit Inbusschlissel | iber Kreuz" anziehen.
8. Anbohrung mit gesignetem Werkzeug vomehmen.
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